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Fyysisen työympäristön työryhmän kokous, muistio 

Aika 11.1.2023 klo 9.00–9.31 

Paikka kunnanhallituksen huone, 3 krs tai Teams  

Läsnä 

 

 
Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, Mäntsälän kunta > kokouksen pj. 
Kirsi Koli, siivoustyönjohtaja, Mäntsälän kunta > kokouksen sihteeri 
Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta 
Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (teams) 
 

Poissa 
 
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta 
Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta 
Sakari Hetemaa, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 
Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 
Sirkku Mäkelä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta 
Malla Felin, työterveyshoitaja, Keski-Uudenmaan työterveys Oy 
 

 

 

Käsiteltävät asiat 

1.  Edellisen kokouksen muistiot (7.12.2022) 

Hyväksyttiin 

2.  Ehnroosin koulu 

Terveydensuojelutoimialan tarkastus 25.11.2022 

Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 

2 Lämpötila ja veto  

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)  

Havainnot Koulun lämpöolosuhteet on koettu hyviksi. Huoneilman lämpötiloja mitattiin 

tarkastuksella osasta opetustiloja. Fyke-opetustilan 223 lämpötilaksi mitattiin 21,0 °C ja 

matematiikan opetustilan 207 lämpötilaksi 21,7 °C. Lämpötila oli aistinvaraisesti viereisiä tiloja 

selvästi viileämpi käsityön märkätilassa 144. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja 

vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan tulee olla lämmityskaudella + 20 °C – + 26 °C ja 
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lämmityskauden ulkopuolella + 20 °C – + 32 °C. Lattian pintalämpötilan keskiarvon tulee olla 

vähintään + 19 °C. Ulkoilman lämpötila tarkastusaikana oli - 4 °C. Mitattujen tilojen huoneilman 

lämpötilat olivat mittauksen perusteella vaatimusten mukaiset.  

Toimenpiteet > Toimenpidesuositus  

Käsityön märkätilan lämpötilaa on syytä seurata ja tarvittaessa lämpötilaa tulee nostaa. 

Oleskelutilojen lämpötilojen tulee olla asumisterveysasetuksen vaatimusten mukaiset. 

 

3.  Hepolan koulu 

Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainetutkimuksella 10.8.2022, jota 

päivitetty 21.10.2022. Koulun joululomalla tehty raportissa mainittujen epäkohtien korjauksia c-

osassa. Korjausten jälkeen tehdään vielä uusinta mittauksia.  

Kohteesta ei ole tullut uusia ilmoituksia sisäilmaan liittyvistä ongelmista.  

Peruskorjauksen tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Jos peruskorjauksen aloittaminen venyy 

kovin pitkälle, on tiivistysten kestoa tarkasteltava uudelleen. 

4.  
 
Ohkolan koulu 
 
Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen seuranta tarkastus 3.1.2023. Käytiin 
tarkastusraportti läpi.  
 

5.  
 
Sääksjärven koulu, vanhin rakennus 

 
Mikrobinäytteet on tulleet tutkijalle. 16 näytettä -> yhdessäkään ei ollut ylittynyt 
asumisterveysasetuksen asettamat raja-arvot. Ilmavuotoja lattiassa sekä lattian ja seinän 
rajaliittymässä. Tammikuun 2023 aikana saadaan raportti. Raportti toimitetaan työryhmän 
jäsenille ja käydään käyttäjän kanssa läpi. 
 
 

6.  
 
Muut asiat 
 
Terveydensuojeluvalvonnan tulevat tarkastukset  
Kaunismäen päiväkodilla 27.1.2023 klo 9–10.30 sekä 
Hyökännummen koululla 8.2.2023 klo 12–16 
 
Uusia ilmoituksia sisäilmaan liittyvistä ongelmista ei ole tullut. 
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7.  Seuraavat kokoukset, myös Teams mahdollisuus 

15.2.2023 klo 9–11 neuvottelutila 1–2, 2 krs 

15.3.2023 klo 9–11 neuvottelutila 1–2, 2 krs 

12.4.2023 klo 9–11 kunnanhallituksen huone, 3 krs 

10.5.2023 klo 9–11 kunnanhallituksen huone, 3 krs 

7.6.2023 klo 9–11 neuvottelutila 1–2, 2 krs 

 

8.  Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 9.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


